
Så kan vi udpumpe vand igen  2. maj 2019 

Torsdag d. 2-5-2019 kl. 7:50 mistede vi vandtrykket, pga. et ledningsbrud i en gl. 50mm jernledning, som vi 

ikke havde placeringskendskab til. Kl. 9:15 var vi tilbage i normal drift igen. Reparationen af den gl. 50mm 

jernledning kan du se her. Vi beklager naturligvis den ulejlighed bruddet har medført, MEN så har vi til 

gengæld, fået lokaliseret en ukendt del af det gamle ledningsnet ... 
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