
Utæthed på ledning i Skee Huse repareret  -  16-11-2021 

Fejlen/utætheden ved gartneriet på Skee Huse er nu fundet og repareret. Utætheden skyldtes en 

punkttæring i et T-stykke, der var udført i jernrør, mellem Skee Huse 5 og Skee Huse 9. T-stykket er nu 

udskiftet med T-stykke i PEL-rør, som den øvrige del af ledningerne i Skee Huse.  

Her kan du se et par ”stemningsbilleder” fra øvelsen, som lod sig gøre uden, at lukke for vandforsyningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vand pibler op udenfor målerbrønd. 

 

 

       Nyt T-stykke i messing og PEL indsættes. 

 

Det gamle utætte rørstykke med tæring. 

 

    Punkttæring i gl. jernrør. 


